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PROJEÇÃO TANQUE DE
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Volume = 40,91m³
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ALVENARIA DE
BLOCOS APARENTES

LAJE DE CONCRETO
IMPERMEABILIZADA

PORTÃO DE FERRO COM GRADIL
METÁLICO TIPO STADIUM COM

PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR

BRANCA MALHA DO ARAMADO -

65mm x 200mm

ARAMES: Ø4,80mm
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DETALHE BACIA DE CONTENÇÃO
TANQUES DE ÓLEO DIESEL
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ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

h = 0,25m

ARAME LISO FIO 12 (2,76mm)

MALHA DO ARAMADO - 2" x 2"
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MALHA DO ARAMADO - 2"1/2  x 2"1/2

ARAME LISO FIO 12 (2,76mm)

MOURÃO DE CONCRETO DE

13,5x13,5cm NA BASE E

10x10cm NO TOPO
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ALAMBRADO - 887,44m (FECHAMENTOS LATERAIS E DO FUNDO DO TERRENO)
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PILARETE FERRO CHATO 76x8mm

GRADIL METÁLICO ELETROFUNDIDO COM

PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERDE ESCURO

REF.: GRADIL ARTIS - METALGRADE

MALHA DO ARAMADO - 65mm x 132mm

BARRAS VERTICAIS: 25 x 2mm

BARRAS HORIZONTAIS: Ø4,80mm

PILARETE TUBULAR 76x8mm

GRADIL METÁLICO ELETROFUNDIDO COM

PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERDE ESCURO

REF.: GRADIL ARTIS - METALGRADE

MALHA DO ARAMADO - 65mm x 132mm

BARRAS VERTICAIS: 25 x 2mm

BARRAS HORIZONTAIS: Ø4,80mm

TRANSPARÊNCIA DE 95%
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GRADIL - 622,81m (FECHAMENTO FRONTAL DO TERRENO, VOLTADO PARA
O LOGRADOURO PÚBLICO)
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PLANTA DE PERMEABILIDADE
ESCALA 1:1000

LEGENDA

GRAMA - 100% PERMEÁVEL
ÁREA: 8.718,06m²

BRITA - 100% PERMEÁVEL
ÁREA: 2.739,41m²

PISO DRENANTE OTERPREM, PLACAS DE 40x40cm - 100% PERMEÁVEL
ÁREA: 1.154,12m²

TOTAL DE ÁREA PERMEÁVEL: 12.611,59m²
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ESCADAS E RAMPAS
NOTAS

1-Todas as escadas serão executadas em piso regular e antiderrapante, e os degraus respeitando a fórmula de Blondel;

2-Todas as rampas possuirão piso antiderrapante, com superfície regular, firme, estável, não trepidante, em conformidade com a NBR
9050/2020;
3-Os corrimãos das escadas e rampas terão altura de 70cm e 92cm, devem ser calculados para resistirem a uma carga de 900n e devem
atender a NBR 9077, NBR 9050/2015 e Norma Técnica nº 010/2015-CBMDF;
4-Os corrimãos laterais devem prolongar-se 30cm antes e após o término da rampa ou escada sem interferir com áreas de circulação ou
prejudicar a vazão conforme NBR 9050/2015 e Norma Técnica nº 010/2015-CBMDF;
5-Os guarda-corpos deverão ter resistência de 1200pa e resistir a uma força horizontal de 700n/m aplicada a 1,05m de altura e atenderão ao
disposto na NBR 14.718/2008, NBR 9050/2020, NBR 9077 e Norma Técnica nº 010/2015-CBMDF;

6-Os vidros utilizados como guarda-corpo devem ser de segurança, não estilhaçável, do tipo laminado ou aramado conforme exigido pelo
item 4.6.3.2 da Norma Técnica nº 010/2015-CBMDF, pelo item 4.8 da NBR 9070/2011 e pelo item 4.8.1.4 da NBR 9070/1993, atendendo também
ao estabelecido pela NBR 14.718/2008;

7-As paredes das caixas de escadas, dos guarda-corpos, dos acessos e das descargas terão acabamento lido tal como exigido pelo item
4.3.1.1.10 da Norma Técnica nº 010/2015-CBMDF e pelo item 4.7.4.1 da NBR 9070/2011.

ACESSIBILIDADE
8-Os vãos de acesso da edificação, para permitir a acessibilidade às pessoas com dificuldade de locomoção atenderão ao seguinte:

-Largura mínima de 0,80m;
-Soleiras com bordas arredondadas ou chanfradas com altura de 1,5cm;
-Trilhos de embutir em portas de correr.

9-Os sanitários acessíveis atenderão ao estabelecido na NBR 9050/2015;
10-Serão instalados dispositivos de alarme de emergência nos sanitários acessíveis, boxes, cabines e vestiários isolados próximos ao vaso
sanitário e box do chuveiro, para acionamento por uma pessoa sentada ou em caso de queda, em conformidade com a NBR 9050/2015;

11-Todas as calçadas terão piso antiderrapante, com superfície regular, firme, estável, não trepidante, sob qualquer condição (seco ou
molhado), e atenderão aos itens 6.12.1 e 6.12.2 da NBR 9050/2015, garantindo uma faixa livre para a circulação de pedestres sem degraus,
com inclinação transversal não superior a 3% e inclinação longitudinal acompanhando a inclinação das vias lindeiras;

12-A sinalização tátil no piso será projetada e instalada em conformidade com a NBR 9050/2020;

13-O profissional responsável pela execução da obra e o proprietário se comprometem a construir a calçada de sua responsabilidade,
adequando com as vizinhas existentes e/ou com o leito carroçável, garantindo a acessibilidade do espaço urbano, nos termos da NBR
9050/2015 e em conformidade com o código de edificações do DF;

14-O profissional responsável pela execução da obra e o proprietário se comprometem a executar a instalação de piso tátil de alerta e
direcional, atendendo aos parâmetros da norma ABNT: NBR 16.537/2016;
15-Os passeios devem acompanhar a declividade da via no sentido longitudinal; ter a inclinação máxima de 3% e ter superfície regular e
antiderrapante;
16-Na Rota Acessível, os materiais de revestimento e acabamento devem ter superfície regular, firme, estável, não trepidante para
dispositivos com roda e antiderrapante sob qualquer condição (seco ou molhado);
17-Os elevadores serão projetados atendendo a NBR 9050/2020 e NBR NM 313;

18-O elevador para uso de pessoas com dificuldade de locomoção terá, no mínimo, 1,40x1,10m conforme consta na NBR NM 313;

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

21-Todas as esquadrias com vidro inferior a 90cm de altura e voltadas para o exterior serão em vidro de segurança (laminado);

22-Os vidros verticais suscetíveis ao impacto humano, instalados abaixo da cota de 1,10m em relação ao piso, portas e janelas, divisórias,
vitrines e muros de vidro deverão ser do tipo: laminado de segurança, aramado ou insulado composto com os vidros citados anteriormente,
conforme "tabela 8 - uso e aplicações dos vidros" da NBR 7199/2016;

23-As portas e painéis de vidro instalados em edifícios receberão sinalização mediante aplicação de faixas horizontais coloridas sobre as
superfícies transparentes;

24-As esquadrias dentro das caixas de escadas têm perfis reforçados em aço (mínimo 3mm), sendo feitas em vidro aramado ou temperado;

25-É vedada a colocação de janelas tipo maxim-ar, eixo vertical, alumínio, madeira, plástico e etc, dentro das caixas de escadas;

26-A iluminação de emergência não será analisada na consulta prévia do Corpo de Bombeiro;

28-Os dutos de exaustão deverão ter resistência mínima a 4 horas de fogo;

27-As paredes que envolvem os reservatórios que abrigam a reserva técnica de incêndio - RTI possuirão tempo de resistência ao fogo mínimo
de 4 horas;

29-As portas de enrolar e/ou de correr ficarão abertas durante o horário de funcionamento conforme item 4.2.2.7 da NT10-CBMDF;

30-A subestação deverá ser delimitada por paredes com resistência a 4h de fogo com portas com resistência mínima a 120 min (PCF-120);

PLANTA BAIXA - SITUAÇÃO
ESCALA 1:5000

ÁREA TERRENO
98.905,60m²

NOTAS GERAIS CAP-SEDUH
38-Medidas em centímetros; níveis em metros;

39-O sistema de captação de água da chuva foi dimensionado e será construído de acordo com as normas técnicas da ABNT;

40-Os portões de acesso a garagens manuais ou de acionamento automático devem funcionar sem colocar em risco os pedestres. A
superfície de varredura do portão não pode invadir a faixa livre de circulação de pesdestre e deve contar com sistema de sinalização
conforme item 5.6.4.2 da NBR 9050/2020;

41-Os sinais sonoros e luminosos localizados nas entradas e saídas de veículos atenderão ao normatizado pela NBR 9050/2020;

42-O profissonal responsável pela execução da obra, juntamente com o proprietário se comprometem a executar o projeto conforme
estabelecido pela NBR 9050/2020;

43-O profissonal responsável pela execução da obra, juntamente com o proprietário se comprometem a executar os elementos de vedação
vertical internos e externos, inclusive os que separam as unidades autônomas da edificação, com características técnicas de resistência ao
fogo, isolamento térmico, isolamento e acondicionamento acústico, resistêcia estrutural, impermeabilidade e estanqueidade atendendo ao
desempenho estabelecido pela NBR 15.575/2013;

44-Este é um projeto de Arquitetura legal, definido apenas como um documento para aprovação de parâmetros urbanísticos e edifícios da
legislação em vigor no Distrito Federal, junto aos órgãos do Governo local.

PLANTA CHAVE
ESCALA 1:3000
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32-A central de GLP deverá estar afastada no mínimo 3 m (três metros) de rampas de acesso aos subsolos para evitar que, em caso de
vazamento, o gás passe para osmesmos, vindo a se acumular, aumentando o risco de explosão;

33-Os recepientes de GLP devem ser  instalados em áreas que permitam a circulação de ar e com os distanciamentos abaixo relacionados
(os ralos e as fontes de ignição devem estar localizados fora do limite das muretas cotadas em 5.3.2 d):
-1,5m de ralos;
-3,0m de fontes de ignição;
-6m de entradas de ar-condicionado e poços de ventilação;

34-As tomadas de abastecimento de glp devem estar localizadas dentro da propriedade (mesmo que na divisa), no exterior das edificações,
podendo ser nos próprios recipientes, na central ou em um ponto afastado da central, desde que devidamente demarcadas. As tomadas
de abastecimento devem respeitar os seguintes afastamentos mínimos:
-6,0m de reservatrios que contenham fluidos inflamveis;
-6,0m de produtos tóxicos, perigosos e inflamáveis e chama aberta;

31-No GLP utilizaremos 4 cilindros B-190L;

35-Corredores enclausurados do galpão serão com paredes TRRF de 2 horas;

19-O galpão contará com sistema de detecção de fumaça e sprinkler;

37-Tanque moto gerador 250L acoplado no equipamento e com bacia de contenção.

36-Os 10 corredores de Rota de Fuga possuem pressurização individuais. O cálculo específico se encontra no documento anexo:
Cálculo de Vazão do Sistema de Pressurização de Corredor Rota de Fuga;

20-A armazenagem será em estrutura porta-palete, com altura máxima de estocagem H=12,20m;

ELUP
6.520,486m²

INST. E.P.
AE 01

13.210,451m²

45-O projeto utiliza Sistema de Infiltração Artificial de Águas Pluviais e contribui para o conforto higrotérmico, para a paisagem e para a
qualidade do espaço urbano, como também atende ao volume mínimo exigido que seria infiltrado com a taxa de permeabilidade
original quando somadas as infiltrações artificial e a natural - em conformidade com o Art. 4º § 1º da lei Complementar 929/2017;
46-Será garantida a quantidade mínima de 121 árvores (12.060,38m² de área não impermeável) de médio a grande porte,
preferencialmente, de espécies nativas do cerrado.

47-O uso do aproveitamento de águas pluviais seguirá a Lei Complementar nº929/2017. A água aproveitada não poderá ser para consumo
humano.

PORT.

ADM.

APOIO

UTIL.

CAB. ENT.

GALPÃO

ESCADAS E RAMPAS
NOTAS

1-Todas as escadas serão executadas em piso regular e antiderrapante, e os degraus respeitando a fórmula de Blondel;

2-Todas as rampas possuirão piso antiderrapante, com superfície regular, firme, estável, não trepidante, em conformidade com a NBR
9050/2020;
3-Os corrimãos das escadas e rampas terão altura de 70cm e 92cm, devem ser calculados para resistirem a uma carga de 900n e devem
atender a NBR 9077, NBR 9050/2015 e Norma Técnica nº 010/2015-CBMDF;
4-Os corrimãos laterais devem prolongar-se 30cm antes e após o término da rampa ou escada sem interferir com áreas de circulação ou
prejudicar a vazão conforme NBR 9050/2015 e Norma Técnica nº 010/2015-CBMDF;
5-Os guarda-corpos deverão ter resistência de 1200pa e resistir a uma força horizontal de 700n/m aplicada a 1,05m de altura e atenderão ao
disposto na NBR 14.718/2008, NBR 9050/2020, NBR 9077 e Norma Técnica nº 010/2015-CBMDF;

6-Os vidros utilizados como guarda-corpo devem ser de segurança, não estilhaçável, do tipo laminado ou aramado conforme exigido pelo
item 4.6.3.2 da Norma Técnica nº 010/2015-CBMDF, pelo item 4.8 da NBR 9070/2011 e pelo item 4.8.1.4 da NBR 9070/1993, atendendo também
ao estabelecido pela NBR 14.718/2008;

7-As paredes das caixas de escadas, dos guarda-corpos, dos acessos e das descargas terão acabamento lido tal como exigido pelo item
4.3.1.1.10 da Norma Técnica nº 010/2015-CBMDF e pelo item 4.7.4.1 da NBR 9070/2011.

ACESSIBILIDADE
8-Os vãos de acesso da edificação, para permitir a acessibilidade às pessoas com dificuldade de locomoção atenderão ao seguinte:

-Largura mínima de 0,80m;
-Soleiras com bordas arredondadas ou chanfradas com altura de 1,5cm;
-Trilhos de embutir em portas de correr.

9-Os sanitários acessíveis atenderão ao estabelecido na NBR 9050/2015;
10-Serão instalados dispositivos de alarme de emergência nos sanitários acessíveis, boxes, cabines e vestiários isolados próximos ao vaso
sanitário e box do chuveiro, para acionamento por uma pessoa sentada ou em caso de queda, em conformidade com a NBR 9050/2015;

11-Todas as calçadas terão piso antiderrapante, com superfície regular, firme, estável, não trepidante, sob qualquer condição (seco ou
molhado), e atenderão aos itens 6.12.1 e 6.12.2 da NBR 9050/2015, garantindo uma faixa livre para a circulação de pedestres sem degraus,
com inclinação transversal não superior a 3% e inclinação longitudinal acompanhando a inclinação das vias lindeiras;

12-A sinalização tátil no piso será projetada e instalada em conformidade com a NBR 9050/2020;

13-O profissional responsável pela execução da obra e o proprietário se comprometem a construir a calçada de sua responsabilidade,
adequando com as vizinhas existentes e/ou com o leito carroçável, garantindo a acessibilidade do espaço urbano, nos termos da NBR
9050/2015 e em conformidade com o código de edificações do DF;

14-O profissional responsável pela execução da obra e o proprietário se comprometem a executar a instalação de piso tátil de alerta e
direcional, atendendo aos parâmetros da norma ABNT: NBR 16.537/2016;
15-Os passeios devem acompanhar a declividade da via no sentido longitudinal; ter a inclinação máxima de 3% e ter superfície regular e
antiderrapante;
16-Na Rota Acessível, os materiais de revestimento e acabamento devem ter superfície regular, firme, estável, não trepidante para
dispositivos com roda e antiderrapante sob qualquer condição (seco ou molhado);
17-Os elevadores serão projetados atendendo a NBR 9050/2020 e NBR NM 313;

18-O elevador para uso de pessoas com dificuldade de locomoção terá, no mínimo, 1,40x1,10m conforme consta na NBR NM 313;

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

21-Todas as esquadrias com vidro inferior a 90cm de altura e voltadas para o exterior serão em vidro de segurança (laminado);

22-Os vidros verticais suscetíveis ao impacto humano, instalados abaixo da cota de 1,10m em relação ao piso, portas e janelas, divisórias,
vitrines e muros de vidro deverão ser do tipo: laminado de segurança, aramado ou insulado composto com os vidros citados anteriormente,
conforme "tabela 8 - uso e aplicações dos vidros" da NBR 7199/2016;

23-As portas e painéis de vidro instalados em edifícios receberão sinalização mediante aplicação de faixas horizontais coloridas sobre as
superfícies transparentes;

24-As esquadrias dentro das caixas de escadas têm perfis reforçados em aço (mínimo 3mm), sendo feitas em vidro aramado ou temperado;

25-É vedada a colocação de janelas tipo maxim-ar, eixo vertical, alumínio, madeira, plástico e etc, dentro das caixas de escadas;

26-A iluminação de emergência não será analisada na consulta prévia do Corpo de Bombeiro;

28-Os dutos de exaustão deverão ter resistência mínima a 4 horas de fogo;

27-As paredes que envolvem os reservatórios que abrigam a reserva técnica de incêndio - RTI possuirão tempo de resistência ao fogo mínimo
de 4 horas;

29-As portas de enrolar e/ou de correr ficarão abertas durante o horário de funcionamento conforme item 4.2.2.7 da NT10-CBMDF;

30-A subestação deverá ser delimitada por paredes com resistência a 4h de fogo com portas com resistência mínima a 120 min (PCF-120);

PLANTA BAIXA - SITUAÇÃO
ESCALA 1:5000

ÁREA TERRENO
98.905,60m²

NOTAS GERAIS CAP-SEDUH
38-Medidas em centímetros; níveis em metros;

39-O sistema de captação de água da chuva foi dimensionado e será construído de acordo com as normas técnicas da ABNT;

40-Os portões de acesso a garagens manuais ou de acionamento automático devem funcionar sem colocar em risco os pedestres. A
superfície de varredura do portão não pode invadir a faixa livre de circulação de pesdestre e deve contar com sistema de sinalização
conforme item 5.6.4.2 da NBR 9050/2020;

41-Os sinais sonoros e luminosos localizados nas entradas e saídas de veículos atenderão ao normatizado pela NBR 9050/2020;

42-O profissonal responsável pela execução da obra, juntamente com o proprietário se comprometem a executar o projeto conforme
estabelecido pela NBR 9050/2020;

43-O profissonal responsável pela execução da obra, juntamente com o proprietário se comprometem a executar os elementos de vedação
vertical internos e externos, inclusive os que separam as unidades autônomas da edificação, com características técnicas de resistência ao
fogo, isolamento térmico, isolamento e acondicionamento acústico, resistêcia estrutural, impermeabilidade e estanqueidade atendendo ao
desempenho estabelecido pela NBR 15.575/2013;

44-Este é um projeto de Arquitetura legal, definido apenas como um documento para aprovação de parâmetros urbanísticos e edifícios da
legislação em vigor no Distrito Federal, junto aos órgãos do Governo local.
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32-A central de GLP deverá estar afastada no mínimo 3 m (três metros) de rampas de acesso aos subsolos para evitar que, em caso de
vazamento, o gás passe para osmesmos, vindo a se acumular, aumentando o risco de explosão;

33-Os recepientes de GLP devem ser  instalados em áreas que permitam a circulação de ar e com os distanciamentos abaixo relacionados
(os ralos e as fontes de ignição devem estar localizados fora do limite das muretas cotadas em 5.3.2 d):
-1,5m de ralos;
-3,0m de fontes de ignição;
-6m de entradas de ar-condicionado e poços de ventilação;

34-As tomadas de abastecimento de glp devem estar localizadas dentro da propriedade (mesmo que na divisa), no exterior das edificações,
podendo ser nos próprios recipientes, na central ou em um ponto afastado da central, desde que devidamente demarcadas. As tomadas
de abastecimento devem respeitar os seguintes afastamentos mínimos:
-6,0m de reservatrios que contenham fluidos inflamveis;
-6,0m de produtos tóxicos, perigosos e inflamáveis e chama aberta;

31-No GLP utilizaremos 4 cilindros B-190L;

35-Corredores enclausurados do galpão serão com paredes TRRF de 2 horas;

19-O galpão contará com sistema de detecção de fumaça e sprinkler;

37-Tanque moto gerador 250L acoplado no equipamento e com bacia de contenção.

36-Os 10 corredores de Rota de Fuga possuem pressurização individuais. O cálculo específico se encontra no documento anexo:
Cálculo de Vazão do Sistema de Pressurização de Corredor Rota de Fuga;

20-A armazenagem será em estrutura porta-palete, com altura máxima de estocagem H=12,20m;

ELUP
6.520,486m²

INST. E.P.
AE 01

13.210,451m²

45-O projeto utiliza Sistema de Infiltração Artificial de Águas Pluviais e contribui para o conforto higrotérmico, para a paisagem e para a
qualidade do espaço urbano, como também atende ao volume mínimo exigido que seria infiltrado com a taxa de permeabilidade
original quando somadas as infiltrações artificial e a natural - em conformidade com o Art. 4º § 1º da lei Complementar 929/2017;
46-Será garantida a quantidade mínima de 121 árvores (12.060,38m² de área não impermeável) de médio a grande porte,
preferencialmente, de espécies nativas do cerrado.

47-O uso do aproveitamento de águas pluviais seguirá a Lei Complementar nº929/2017. A água aproveitada não poderá ser para consumo
humano.
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